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Een te eenvoudige voorstelling van de verbranding van biomassa
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De verbranding van biomassa is moeilijker te controleren dan die 
van gas
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Brandstof

ontstaan van:

- te hete of koele zones

- te rijke of arme zones

rijk = te weinig lucht

arm = te veel lucht



Wat heb je nodig voor een goede verbranding?
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T  T  T
Temperatuur

Niet te laag, want anders emissies en teervorming
Niet te hoog, want anders emissies en smeltende assen

Tijd

Voldoende verblijftijd om te kunnen uitbranden tot CO 2

anders ongewenste emissies, bv. CO

Turbulentie

Voor goede menging, anders ongewenste emissies



Waarom komt er dus niet alleen CO 2 en waterdamp vrij?

Antwoord 1: kwaliteit verbranding is niet 100%

Å brandstof en zuurstofgas die mekaar niet vinden (O 2 te kort)

Å vlam te heet of koel

Antwoord 2: biomassa bevat ook andere elementen zoals

stikstof, kalium, zwavel, chloor,é
é en die gaan ook chemisch reageren

Gevolg: andere producten worden gevormd

CO

NOx

Fijnstof = Particulate Matter (PM)

gasvormige organische verbindingen (OGC) waaronder

Å polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK)

Å dioxines (indien brandstof met chloor)
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Waarom de focus op de emissies van fijn stof?

Gezondheidsrisico

bron www.vmm.be

Rendementsverlies installatie

Zet zich af op oppervlaktes en doet bijgevolg het rendement dalen

Impact op atmosfeer

Absorbeert zonlicht & veroorzaakt ook vorming van wolken
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Wat zijn de belangrijkste eigenschappen om fijn stof te beschrijven?

Afmetingen 

PM10, PM2.5, PM1, UFP

Bepalend voor de opname in ons lichaam

Chemisch samenstelling

Combinatie van organisch & niet organisch

Bepalend voor de impact op onze gezondheid

Hoeveelheid (massa of aantal)

mg/m 3
rookgassen aantal/m 3

rookgassen

mg/MJ brandstof aantal/MJ brandstof

Vorming

primair = meteen gevormd tijdens de verbranding

secundair = achteraf gevormd in de atmosfeer
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Afmetingen fijn stof vergelijken t.o.v. 

8Bron: Ultrafijn stof en gezondheid, www.rivm.nl, 2013] 

http://www.rivm.nl/


Fijnstofvorming bij residentiële verbranding is erg complex [3]
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grof vliegas: 1 - 200 mm

weinig effect op 

gezondheid
niet-organisch                 organisch

< 1 mm

vorming complex

vorming f.v. kwaliteit verbranding:

- vorming van roet

- onvolledige uitbrand van gassen

vorming f.v. samenstelling brandstof:

- verdamping van K en Na

- vormen chlorides, sulfaten en carbonaten

bodem-as



Fijnstof emissies sterk functie van type verwarmingssysteem
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Gemiddelde uitstoot van fijn stof (PM10-g/GJ)

Bron: Departement omgeving, Vlaanderen, https://www.lne.be/, 2018 



Fijnstof emissies bij kachels en ketels [11]

11Bron: Vlaamse Milieu Maatschappij, 2018 



Voorbeelden van regelgeving
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Brandstofkwaliteit houtpellets (< 300 kW) [ KB 5 apr 2011 ]

vochtgehalte < 10%

asgehalte < 1.5%

samenstelling: S, N, Cl, As, Cd, Cr, Cu, Pg, Hg, Ni, Zn

fysische eigenschappen: afmetingen, fijne fractie

Kwaliteit kleine installatie [ KB 12 okt 2010 ]

toegestane PM emissies nieuwe toestellen in mg/Nm3

open haard < 300

ketel < 100

pellettoestel <   30

Kwaliteit grote biomassa installaties [IED: 2010/75/EU ]

toegestane fijnstof emissies in mg/Nm3

< 100 MW: 30

> 100 MW: 20

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2011040515&table_name=wet
https://www.lne.be/sites/default/files/atoms/files/kb-verwarmingsapparaten.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010L0075&from=EN


De EU Ecodesign richtlijn wordt binnenkort van kracht
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EU 2015/1185 voor kachels vanaf 1/1/ô22

EU 2015/1189 voor ketels vanaf 1/1/ô20

mg/m3 ketels (auto/hand) houtkachels pelletkachel

_________________________________________________         

PM 40 / 60 40 20

OGC 20 / 30 120 60

CO 500 / 700 1500 300

NOx 200 / 350 200 200

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R1185&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R1189&from=NL


Wie kan er bijdragen tot minder fijnstof bij verbranding van 
biomassa?

Fabrikant

Å beheer temperatuur, brandstof - en luchttoevoer

Å verbeter design (CFD -simulatie)

Installateur

Å bouw goede installatie:
schouw, buffervat voor minder start/ stops , 

Gebruiker

Å vervang oude technologie door moderne

Å gebruik geschikte brandstoffen

Å bedien toestel correct: ontsteking, laden, instelling, onderhoud
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Typische kenmerken van modern toestel met betere controle 
verbranding: vb. van stukhoutketel met O 2-sonde
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ÅMeten van O2-gehalte in 

schouw Ą controle 

rendement 

ÅAutomatische luchttoevoer 

met ventilator i.p.v. 

natuurlijke trek

ÅAutomatische brandstof 

toevoer

ÅGesloten vuurhaard ipv

open vuurhaard Ą

temperatuurcontrole

ÅGetrapte toevoer van lucht

ÅAutomatische ontsteking



Het aandeel roet en organische verbindingen is veel lager indien 
men moderne technologie gebruikt
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Moderne technologie en het correct gebruik ervan doen fijnstof 
emissies afnemen

pellets stukhout
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Fijnstof emissies bij kachels erg afhankelijk van kwaliteit van de 
verbranding [9]

verkeerde

brandstof L

Verkeerde 

hoeveelheid

lucht L

Goede

verbranding
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Er is een verband tussen PM1 en samenstelling brandstof [1]

Goede keuze van brandstof is dus belangrijk
- stukhout en onbehandeld houtafval (max. 20% vocht)

- houtpellets met certificaat

19



Praktische handelingen die leiden tot lagere fijnstof emissies [8]

Steeds langs boven ontsteken met geschikte brandstof

Niet 

overladen

Niet fout 

plaatsen

Correct 

plaatsen

Niet te laat 

plaatsen
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Deeltjesconcentraties geven een ander beeld dan massa ï
concentraties
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Bron: Ultrafijn stof en gezondheid, www.rivm.nl, 2013 

http://www.rivm.nl/


Het meten van fijn stof bij verbranding is erg uitdagend

Å vorming van secundaire deeltjes (SOA) kan deels uitgelokt worden 
in dilutiesysteem

Å deeltjes mogen niet samenklonteren en waterdamp mag niet 
condenseren, anders foutieve meting

Å simultane meting van 14 deeltjesgroottes: 0.006 tot 10 mm in 
real - time

Å chemisch analyse mogelijk
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Meetapparatuur is mobiel dus meting op verplaatsing is mogelijk
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Voorbeeld van een deeltjesdistributie in de rookgassen van een 4.5 
MW biomassa boiler
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